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RESUMEN 

 

El sistema interconectado nacional peruano es considerado una red robusta que 

componen los sectores de generación, transmisión y distribución, cada elemento cumple una 

función dinámica en el sistema interconectado, de modo que, el correcto funcionamiento de 

este asegura la alimentación eléctrica de millones de peruanos y el acceso a la energía eléctrica. 

 

En la actualidad, es necesario conocer dichos componentes que están inmersos en esta 

red troncal de alimentación y, asimismo, conocer las implicaciones que conlleva un estado de 

contingencia eléctrica e imprevistos y fallas, más concretamente en subestaciones, que son parte 

fundamental de la transmisión de la energía eléctrica. En virtud de lo anterior, es importante 

establecer una estadística necesaria y vital que pueda predecir o modelar sucesos o hechos que 

converjan en una salida de servicio de un transformador de potencia y que limite el acceso a la 

energía eléctrica, es por lo que, el estudio presente se centra en el análisis y descarte de fallas 

explícitamente en el transformador de potencia de la subestación de Huanta con los datos 

actualizados de la empresa Electrocentro S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




